
CAVEDIO

CV_IE/05

PIANO
SEMINTERRATO

PIANO
TERRA

PIANO
PRIMO

PIANO
SECONDO

PIANO
TERZO

PIANO
QUARTO

PIANO
QUINTO

CAVEDIO

CV_IE/02

CAVEDIO

CV_IE/01

AMPLIAMENTO

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P1/A/01-01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P4/A/01-01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P1/A/01-02

FD_PT/A/01-01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P2/A/01-01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P3/A/01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P4/A/01-02

FD_P5/A/01

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P5/A/02

FD_P4/A/02

FD_P3/A/02

FD_P2/A/02

FD_P1/A/02

FD_PT/A/02

FD_PS/A/02

CAVEDIO

CV_IE/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P5/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P4/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P3/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P2/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P1/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_PT/A/04

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_PS/A/04

FD_P5/A/05

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P4/A/05

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P2/A/05

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P1/A/05

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_PS/A/05

PIANO
SEMINTERRATO

PIANO TERRA

ALA NORD ALA OVEST

CAVEDIO

CV_IE/06

LOCALE IMPIANTI SPECIALI LOCALE CENTRO STELLAPIANO
INTERRATO

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

PIANO PRIMO

PIANO
SECONDO

CAVEDIO

CV_IE/03

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_PT/N/03

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

F.O.

SW...

TP...

TO...

FD_PS-PT/O/06

F.O.

SW...

TP...

TO...

MGV

S
TO

1

MGV

S
TO

1CM

ACCESSO ZONA SPOGLIATOI
(EMICICLO NORD)

CM

SPOGLIATOI
(EMICICLO NORD)

CM CM

ACCESSO REPARTO RADIOLOGIA
(CORPO CENTRALE)

MGV

S
TO

1 CM

ACCESSO DA SCALA S05
(CORPO CENTRALE)

MGV

S
TO

1CM

INGRESSI PERSONALE
(EMICICLO NORD)

CM

MGV

S
TO

1

CM

ACCESSO DA SCALA S05
(CORPO CENTRALE)

CM

FILTRO
(EMICICLO NORD)

CM CM

ACCESSO DA ATTESA
(CORPO CENTRALE)

MGV

S
TO

1 S
TO

1

MGV MGV

S
TO

1

CM

CORRIDOIO
(EMICICLO NORD)

MGV

S
TO

1

CM

ACCESSO DA SCALA S05
(CORPO CENTRALE)

S
TO

1

MGV MGV

S
TO

1

MGV

S
TO

1

ACCESSO DA SCALA S05
(CORPO CENTRALE)

ACCESSO DA ATTESA
(CORPO CENTRALE)

S
TO

1

MGV

CM CM

MGV

S
TO

1

S
TO

1

MGV

CM

FILTRO
(EMICICLO NORD)

MGV

S
TO

1

CORPO DI COLLEGAMENTO

MGV

S
TO

1

CM

ACCESSO ZONA SPOGLIATOI
(EMICICLO SUD-OVEST)

MGV

S
TO

1CM

MGV

S
TO

1 CM

CORRIDOIO ACCESSO AL REPARTO PSICHIATRIA
(EMICICLO SUD-EST)

CORRIDOIO ACCESSO AL REPARTO PSICHIATRIA
(EMICICLO SUD-OVEST)

FD_PT/A/05

F.O.

SW...

TP...

TO...

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOIO ACCESSO AI POLIAMBULATORI
(EMICICLO SUD-OVEST)

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOI ACCESSO DA ATTESA, CORRIDOIO CORPO CENTRALE
(EMICICLO SUD-OVEST)

CMCM

CORRIDOIO ACCESSO A  REPARTO
DAY SURGERY (EMICICLO SUD-OVEST)

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOI ACCESSO DA ATTESA, CORRIDOIO CORPO CENTRALE
(EMICICLO SUD-OVEST)

CM

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOI ACCESSO DA ATTESA, CORRIDOIO CORPO CENTRALE
(EMICICLO SUD-OVEST)

CM

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOI ACCESSO DA ATTESA, CORRIDOIO CORPO CENTRALE
(EMICICLO SUD-OVEST)

CM

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P1/N/03

F.O.

SW...

TP...

TO...

S
TO

1

MGV

CM

ACCESSI AI REPARTI DAY SURGERY, OCULISTICA, LOCALI TECNICI
(ALA NORD)

CM

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_P2/N/03

F.O.

SW...

TP...

TO...

S
TO

1

MGV

CM

ACCESSI ALLA DIREZIONE MEDICA, LOCALI TECNICI
(ALA NORD)

CM

LOCALE
IMPIANTI ELETTRICI

CAVEDIO

CV_IE/07

FD_PS/L/07

F.O.

SW...

TP...

TO...

CT

F.O.F.O.SERVER SW

CT_P-1/A

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE

TP
2000

750cp
100cp

BORCHIE ISDN
COLLEGAMENTO

CON TP

DORSALE TELEFONICA
NAZIONALE

CD_P-1/A
BD_P-1/A

CM

ACCESSO DA SCALA S05
(CORPO CENTRALE)

CM

ACCESSO DA ATTESA
(CORPO CENTRALE)

CM

ACCESSI AL REPARTO
(CORPO CENTRALE)

CM

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

FD_PS/A/01-01

ZONA BANCONE

SEGRETERIA

TR-AI

TR-AI

TR-AI

ZONA BANCONE

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

IM

CM CM

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

IM

CM CM

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

IM

CM CM

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

IM

CM CM

LOCALE
SOTTOCENTRALE

IM

CM

CM

DT

IM

CM

LOCALE
SOTTOCENTRALE

CM

CM

CM

CM

CM

IM

CM

LOCALE
SOTTOCENTRALE

CM

CM

CM

CM

CM

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

IM

CM CM

ACCESSO
SCALA S06

IM

CM

ACCESSO
TERRAZZO

IM

CM

ACCESSO
TERRAZZO

IM

CM CM

IM

CM CM

ACCESSO
SCALA S04

ACCESSO
PRONTO SOCCORSO

CM

IM

CM

CM

IM

CM

ACCESSO ATTESA
CORPO CENTRALE

IM

CM

ACCESSO
DIRETTORE RX

ACCESSO RELAX,
INDUZIONE, RISVEGLIO

IM

CM

CM CM

ACCESSO DALL' ESTERNO E
VANO SCALA S03

IM

CM

CM CM

CM CM

IM

CM

CM

IM

CM

ACCESSI
VANO SCALA S02

ACCESSO
VANO SCALA S03

IM

CM

CM CM

CM

ACCESSO
VANO SCALA S03

IM

CM

CM CM

CM

ACCESSO
SCALA S03

IM

LOCALE
SOTTOCENTRALE

IM

CM

CM

LOCALE SOTTOCENTRALE
(EMICICLO SUD-OVEST)

IM

CM

CM

CM

CM

IM

CM

CM CM

CM

ACCESSO
VANO SCALA S03

IM

CM

CM CM

CM

ACCESSO
VANO SCALA S03

ALI

CM

CM CM

CM

ALI

ALI

ACCESSO AL REPARTO, SCALA ESTERNA S02,
USCITA PAZIENTI

CM

IM

CM

IM

CM

CM CM

CM

ACCESSO
DALL'ESTERNO

IM

CM

CM CM

CM CM

IM

CM
CM

IM

CM

ACCESSO
DALL'ESTERNO

ACCESSO
DALL'ESTERNO

ACCESSO VANO SCALA S02,
DEPOSITO FARMACI

IM

CM

CM

DT

CM

IM

CM

ACCESSO VANO SCALA S02,
DEPOSITO FARMACI

IM

CM

CM

DT

CM

IM

CM

ACCESSO VANO SCALA S02

IM

CM

IM

CM

CM

CM

ACCESSO VANO SCALA S02,
DEPOSITO FARMACI

IM

CM

CM

DT

CM

IM

CM

ACCESSO VANO SCALA S02,
DEPOSITO FARMACI

IM

CM

CM

DT

CM

IM

CM

SPOGLIATOI,
SALA RIUN./FORM.
ZONA AMBULANZE

IM

DTDTDT

ACCESSO
PRONTO SOCCORSO

IM

CM

CM

CM

CM

ACCESSO
ATTESA DI RIT.

CM

IM

CM

IM

DTDT

SPOGLIATOI

TR-AI

ACCETTAZIONE ACCESSO
SPOGLIATOI

IM

DT DTDTDT

SOTTOCENTRALE
ELETTRICA

IM

CM

CM

DT

CM

IM

CM

ACCESSO
DALL'ESTERNO

ATTESA

IM

CM

IM

CM

IM

CM CM

ACCESSO ATTESA
CORPO CENTRALE

CM

IM

CM

ACCESSO
SCALA S04

ACCESSO
STUDI MEDICI

IM

CM

CM

ACCESSO
DIRETTORE PSICHIATRIA

IM

CM

AI

INGRESSO
PRINC.

IM

CM

SCALA ESTERNA
(ZONA AMBULANZE, POLO LOGISTICO E MORGUE)

ALI IM

CM

SCALA ESTERNA S02

AI-A

S
TO

1

TR-AI

LINEA
TELEFONICA

DEDICATA

AL PC DI SUPERVISIONE IMPIANTI
SPECIALI UBICATO NEL LOCALE
GESTIONE EMERGENZE (PIANO
ERRA POLO TECNOLOGICO)

AI-ATR-AI

S
TO

1

IM

DT

ALI

CM

CM

IM

CM

CM DT

IM

CM CM DT

LOC. IMP. ELETTRICI

IM

CM

SCALA ESTERNA S04

AL PC DI SUPERVISIONE IMPIANTI
SPECIALI UBICATO NEL LOCALE
GESTIONE EMERGENZE (PIANO

ERRA POLO TECNOLOGICO)

ALIM.230Vca
RETE CI

POLO TECNOLOGICO

PIANO
INTERRATO

PIANO TERRA

IM TR-AIIM

DT DTDT

DIREZIONE

IM

DT DTDTDT

CORRIDOIO/ATTESA
CUP

IM

DT DTDT

UFFICI ZONA CUP

DT DTDTDT

RECEPTION

ALIALI

ALI ALI

ALI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

ALI

LOC. IMPIANTI
MECCANICI

ACCESSO
A DISIMPEGNO
ASCENSORE

IM

CM DT DT

IM

CM CM

ACCESSI
POLO LOG.

CM CM

IM

CM CM

ACCESSI DEPOSITI
POLO LOGISTICO

CM CM

CM

IM

CM

IM

CM CM

ACCESSI MORGUE

CM CM

IM

CM CM

CM CM

IM

CM CM

POLO LOGISTICO

CM CM

CM

IM

CM

CM

IM

CM

CM

IM

CM

ACCESSI AI REPARTI DAY SURGERY E OCULISTICA
(ALA NORD)

CM

IM

CM

CM

CM

ALI

CM

IM

CM

CM

IM

CM

CM

IM

CM

ACCESSI ALLA DIREZIONE MEDICA
(ALA NORD)

LOCALE SOTTOCENTRALE
(EMICICLO SUD-EST)

IM

CM

CM

CM

CM

TR-AI

LOCALE LAVORO

LOCALI TECNICI

CM CM

MGV

S
TO

1

LOCALI TECNICI

CM CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI REPARTI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

LOCALI TECNICI

CM

CM

LOCALI TECNICI

CM

MGV

S
TO

1

LOCALI TECNICI

CM CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI REPARTI E SPOGLIATOI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

LOCALI TECNICI

CM

S
TO

1

MGV MGV

S
TO

1

LOCALI TECNICI

CM CMCM

LOCALI TECNICI

CM

MGV

S
TO

1CM

CORRIDOI ACCESSO AI LOC. TECNICI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI LOC. TECNICI
(CORPO CENTRALE)

CM

MGV

S
TO

1

LOCALI TECNICI

CM CMCM

LOCALI TECNICI

CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI REPARTI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

LOCALI TECNICI

CM

LOCALI TECNICI

CM CM

LOCALI TECNICI

CM CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI REPARTI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

LOCALI TECNICI

CM

MGV

S
TO

1

LOCALI TECNICI

CM CM

LOCALI TECNICI

CM CM CM

CORRIDOI ACCESSO AI REPARTI
(CORPO CENTRALE)

CM CM

LOCALI TECNICI

CM

LOC. IMPIANTI MECCANICI LOCALE SOTTOCENTRALE
ELETTRICA "OSPEDALE"

CM CM

LOCALI TECNICI

CM CM

MGV

S
TO

1CM

LOCALE TECNICO

CM

LOCALI TECNICI

CM

MGV

S
TO

1

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

CM CM CM

MGV

S
TO

1

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

CM

MGV S
TO

1

MGV

S
TO

1 CMCM

LOCALI TECNICI
(EMICICLO SUD-EST)

COLLEGAMENTO
CON FD_P3/A/01

CMCM

LOCALI TECNICI
(EMICICLO SUD-EST)

CMCM

LOCALI TECNICI
(EMICICLO SUD-EST)

CMCM

LOCALI TECNICI
(EMICICLO SUD-EST)

CMCM

LOCALI TECNICI
(EMICICLO SUD-EST)

CM

ACCESSI ZONE UFFICI, LOCALI TECNICI
(ALA NORD)

CM S
TO

1

MGV

MGV

S
TO

1CM

LOCALI TECNICI E ACCESSI
DALL'ESTERNO

CM

LOCALI TECNICI E ACCESSI
DALL'ESTERNO

PER QUANTO PREVISTO NEL POLO TECNOLOGICO SI VEDA IL RELATIVO ELABORATO
"POLO TECNOLOGICO -  SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI SPECIALI"

BD_PS/N (E)

CT

TP110/100

TP110/25

INGRESSO DALLA
DORSALE TELEFONICA
NAZIONALE

CT - CENTRALE TELEFONICA (E)

TP - ARMADIO DI
PERMUTAZIONE
TELEFONICO (E)

COLLEGAMENTO
CON CD_P-1/A

COLLEGAMENTO
CON CD_P-1/A

F.O.

F.O.

COLLEGAMENTO
CON FD_PS-PT/O/06

COLLEGAMENTO
CON FD_PS-PT/O/06

LOCALE CENTRO STELLA ESISTENTE
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LEGENDA SIMBOLI

LINEA BUS IMPIANTO ANTINTRUSIONE IN CAVO DI TIPO TWISTATO E SCHERMATO (2x2x0.8 mmq) PER COLLEGAMENTO MODULI DI INDIRIZZAMENTO
E CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

COMBINATORE TELEFONICO

LINEA PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE TERMINALI CON IL RELATIVO MODULO DI INDIRIZZO

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

S
TO

1

AI-A CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI: AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.) CON ARMADIO DI
TIPO "BLACK BOX" PER LA GESTIONE FINO A 512 INGRESSI (AD INDIRIZZO SINGOLO, SENSORI, ECC.) DOTATA DI USCITA DI CONTROLLO E
SUPERVISIONE DA RETE LAN ETHERNET E DI ALIMENTATORE (ALIM. 230 Vca - RETE CI)

IM MODULO DI INDIRIZZAMENTO SENSORI (N.8 INGRESSI) (RIVELATORI, CONTATTI MAGNETICI) IMPIANTO ANTINTRUSIONE, DOTATO DI USCITE
DIGITALI (N.2 USCITE) PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ESTERNI (INSTALLAZIONE A SOFFITTO/CONTROSOFFITTO ENTRO SCATOLA DEDICATA)

CM

TR-AI

RIVELATORE VOLUMETRICO  A  DOPPIA TECNOLOGIA, INFRAROSSI + MICROONDE (DT)DT

CONTATTO MAGNETICO A DOPPIO BILANCIAMENTO

PANNELLO REMOTO PER CONTROLLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON DISPLAY E TASTIERA
AI

SIRENA DI "ALLARME ANTINTRUSIONE" AUTOALIMENTATA PER ESTERNO (hinst~3.0m)

BUZZER DA ESTERNI PER SEGNALAZIONE APERTURA SERRAMENTO COMPLETO DI LED LAMPEGGIANTE (hinst~3.0m)

SELETTORE PER INIBIZIONE LOCALE DEL BUZZER

CAVO FG7OM1 0.6/1kV 3x2.5 mmq PER ALIMENTAZIONE SIRENA "ALLARME ANTINTRUSIONE" PER ESTERNO

ALI ALIMENTATORE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE PER COLLEGAMENTO DIRETTO SU LINEA BUS ENTRO CUSTODIA IP30 (INSTALLAZIONE A
SOFFITTO/CONTROSOFFITTO)

CM

MODULO PER LA GESTIONE FINO A N.8 VARCHI COMPLETO DI:
- ALIMENTATORE 230 Vca/12 Vcc PER ALIMENTAZIONE ATTUATORI VARCO AD ESSO COLLEGATI
- INTERFACCIA ETHERNET TCP/IP PER COLLEGAMENTO A RETE SISTEMI DI CONTROLLO E SICUREZZA
- SCATOLA DI CONTENIMENTO IN MATERIALE ISOLANTE

INSTALLAZIONE IN VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO (O IN VISTA A PARETE NEL CASO DI LOCALI TECNICI)

LETTORE DI BADGE DI TIPO A PROSSIMITA' (hinst~1.2m - DI TIPO ANTIVANDALO, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65, NEL CASO DI INSTALLAZIONE
ESTERNA)

SERRATURA ELETTRICA (COMPRESA NELLA FORNITURA DEL SERRAMENTO - ALIMENTAZIONE 12 Vcc DAL QUADRO DI PIANO/AREA)

PULSANTE INTERNO APERTURA PORTA (hinst~1.2m)

CONTATTI MAGNETICI A SINGOLO BILANCIAMENTO

MGV

LINEA PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE TERMINALI CON IL RELATIVO ATTUATORE PER IL CONTROLLO DEL SINGOLO VARCO

ATTUATORE PER IL CONTROLLO DEL SINGOLO VARCO (COMPRENSIVO DI RELATIVA CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE INSTALLAZIONE A
SOFFITTO/ENTRO CONTROSOFFITTO)

LINEA BUS PER COLLEGAMENTO LETTORI DI BADGE E ATTUATORI PER IL CONTROLLO DEL SINGOLO VARCO AL MODULO DI GESTIONE VARCO

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

NOTE

AD INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E' PREVISTO UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO SU IP COMPRENDENTE:
- POSTAZIONI ESTERNE UBICATE IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI AI VARI REPARTI E DEGLI ACCESSI PRINCIPALI DALL'ESTERNO (AREA PRONTO

SOCCORSO, ECC.);
- POSTAZIONI INTERNE UBICATE PRESSO LOCALI PRESIDIATI (CAPOSALA, LAVORO INFERMIERI, ACCETTAZIONE/SEGRATERIA, ECC.).
- LE POSTAZIONI ESTERNE SARANNO INTERFACCIATE CON I MODULI DI GESTIONE VARCO DELL'IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI.   

-

LEGENDA APPARECCHIATURE IMPIANTI DI SICUREZZA E DI

CONTROLLO COLLEGATE SU RETE ETHERNET TCP-IP

FIRE-A

DS-A

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

CENTRALE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

AI-A CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

PC CLIENT SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI SPECIALI DI "SAFETY" (RIVELAZIONE INCENDI E RIVELAZIONE GAS) E "SECURITY"
(ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI)

SAFETY-SECURITY

IE - IT-IL-SP PC SERVER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMOMECCANICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
SPECIALI)

TVCC TVCC

PC CLIENT PER GESTIONE IMPIANTO TVCC  DOTATO DI RELATIVO SOFTWARE, COMPLETO DI:
- N.1 TASTIERA E MOUSE
- N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA DELLE TELECAMERE
- N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONI DELLE IMMAGINI SINGOLE DELLE TELECAMERE

NOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTE PROPOSTA

TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTI NELLA LEGENDA, E RIPORTATI IN GRIGIO NEL PRESENTE ELABORATO, SONO COMPRESI NEL PROGETTO DI RIFERIMENTO
RELATIVO ALLE OPERE DI PRIMA FASE COSTRUTTIVA OPPURE NELLA SEZIONE "TERMINALI ALTAMENTE TECNOLOGICI E DISPOSITIVI ATTIVI DI RETE" (SI VEDA
L'ELABORATO "SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI")

-

PUNTO PRESA RETE DI CABLAGGIO STRUTTURATO TIPO RJ45 CAT6.a CON CAVO F_UTP CAT.6a, DEDICATO AL COLLEGAMENTO DI
APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SICUREZZA  (SI VEDA LO SPECIFICO SCHEMA FUNZIONALE)

RETE VLAN DEDICATA AGLI IMPIANTI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA, APPARTENENTE ALLA RETE LAN-ETHERNET DI EDIFICIO
CAVO FIBRE OTTICHE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE RETE FONIA/TRASMISSIONE DATI

NOTE GENERALI

ZONE PER LE QUALI LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E' ESCLUSA DA PRESENTE
INTERVENTO (COMPRESA IN ALTRO APPALTO DI COSTRUZIONE)
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Per la redazione della Presente Proposta progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione

grafica e di testo del Progetto di Riferimento reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha

autorizzato l'uso. 
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