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H : 3.20 ml

S.i. : 6.16 mq

S.n.p. : 27.84 mq
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DISTRIBUZIONE E DISTANZE DEI RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO

h

a

S

a ≤ 20°

20° < a ≤ 45°

a > 45°
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r

DISTRIBUZIONE DEI RILEVATORI PUNTIFORMI DI FUMO

Altezza (h) del locale sorveglaito (S) (m)

6 < h ≤ 8

6,5

h ≤ 6

Raggio di copertura (r) (m)

8 < h ≤ 12 12 < h ≤ 16
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