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CENTRALE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, ECC.) PER LA GESTIONE FINO A 16 LOOP
COMPLETA DI ALIMENTAZIONE CONFORME EN54-4 E DI INTERFACCIA CON SISTEMA DI SUPERVISIONE SU RETE IP (ALIM. 230 Vca - RETE Cl - DA
QUADRO ELETTRICO DI PIANO/AREA)

NUOVA CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ESISTENTI (ALA NORD E ALA OVEST, AREE OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE)

CENTRALE ESISTENTE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (ALA NORD E ALA OVEST, AREE NON RISTRUTTURATE)

PANNELLO REMOTO DI RIPETIZIONE STATI/ALLARMI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

PANNELLO GESTIONE EMERGENZE PER SGANCIO E SEGNALAZIONE DEGLI IMPIANTI, COMPLETO DI:

(ALIM. 24 Vcc - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

- PULSANTE/PULSANTI DI SGANCIO PER APERTURA INTERRUTTORI GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI DI ZONA/REPARTO (OVE PRESENTE/I);
- SPIE PER SEGNALAZIONE "STATO IMPIANTI ELETTRICI" E "CONTROLLO LINEA DI SGANCIO DEL COMPARTIMENTOQ",

- SPIE DI SEGNALAZIONE "STATO IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO DEL COMPARTIMENTOQ";

- SPIE DI SEGNALAZIONE "IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO IN PRESSIONE NEL MONTANTE" (OVE PRESENTE/I).

- hinst~1.6 m

Morgue - Polo logistico

RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.)

RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO CONTROSOFFITTO)

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.)

T
NUMERO n. RIVELATORI OTTICI DI FUMO ANALOGICI AD INDIRIZZO AD ELEVATA SENSIBILITA', INSTALLATI NEI CANALI DI RIPRESA E MANDATA ARIA WM’\

(CAM = CANALE DI MANDATA; CAR = CANALE DI RIPRESA)

PANNELLO AVVISATORE OTTICO "ALLARME INCENDIO" PER INTERNI - CONFORME ALLA NORMA UNI EN 54-23 (hinst~2.3m)

SIRENA DI "ALLARME INCENDIO" PER ESTERNO AUTOALIMENTATA (hinst~3.0m)

PULSANTE MANUALE AVVISATORE D'INCENDIO AD INDIRIZZO (hinst~1.2m)
MODULO DI COMANDO A n. INDIRIZZI

MODULO DI INGRESSO A n. INDIRIZZI

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO (hinst~2.3m)

n. SERRANDE TAGLIAFUOCO (COMPRESE NEL PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI) G

EVACUATORE DI FUMO AD APERTURA MOTORIZZATA (COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA ALLE OPERE EDILI/ARCHITETTONICHE)

RIVELATORE LINEARE AD INFRAROSSI AD INDIRIZZO, COMPOSTO DA UN APPARATO TRASMETTITORE/RICEVITORE E DA UNO SPECCIO
RIFLETTENTE INSTALLATO FRONTALMENTE (ALIM. 24 Vcc - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

CENTRALE DI ASPIRAZIONE PER SISTEMA DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO D'ARIA COMPLETA DI N.1 O N.2 RIVELATORI OTTICI DI FUMO (ALIM.
24 Vce - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

TUBAZIONE IN PVC FORATO POSATA ENTRO CONTROSOFFITTO DEDICATA AL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI A CAMPIONAMENTO D'ARIA
MAGNETE DI RITENUTA PORTA TAGLIAFUOCO, COMPRENSIVO DI PULSANTE PER SGANCIO MANUALE

ALIMENTATORE PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI COMPLETO DI GRUPPO DI ALIMENTAZIONE A BATTERIE (Vin=230 Vca RETE F - DA QUADRO
ELETTRICO DI PIANO/AREA; Vout=24 Vcc; lout=6A) - CONFORME ALLA NORMA UNI EN 54-4

LINEA DI ALIMENTAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO (ALIM. 24 Vca - RETE CI - DA QUADRO ELETTRICO DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE MAGNETI DI RITENUTA PORTE TAGLIAFUOCO (ALIM. 24 Vca - RETE CI - DA QUADRO ELETTRICO DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE PANNELLI OTTICI (ALIM. 24 Vcc - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE CENTRALI DI ASPIRAZIONE (ALIM. 24 Vcc - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE EVACUATORI DI FUMO SCALE (ALIM. 24 Vec - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE RIVELATORI LINEARI DI FUMO (ALIM. 24 Vice - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE PANNELLI GESTIONE EMERGENZE (ALIM. 24 Vcc - DA QUADRO SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA)

LINEA DI ALIMENTAZIONE ALIMENTATORI PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (ALIM. 230 Vca - RETE F - DA QUADRO ELETTRICO DI PIANO/AREA)

Per la redazione della Presente Proposta progettuale si € utilizzata, in parte, documentazione
grafica e di testo del Progetto di Riferimento reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha
autorizzato l'uso.

LINEA BUS RIVELAZIONE INCENDI IN CAVO TWISTATO E SCHERMATO, DEL TIPO LSZH, RESISTENTE AL FUOCO PER ALMENO 30", CON
COLLEGAMENTO DI TIPO A LOOP

LINEA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ALMENO PH30 TIPO CEI EN 50200 PER COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DELLA
SIRENA ESTERNA DI ALLARME

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA LE CENTRALI RESISTENTE AL FUOCO ALMENO PH30

RETE VLAN DEDICATA AGLI IMPIANTI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA DI EDIFICIO

PRESA IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO TIPO RJ45 CAT.6a, PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E
SICUREZZA

NOTE

APPARECCHIATURA INSTALLATA SULLA SOMMITA' DEL VANO ASCENSORE/VANO SCALE/HALL INGRESSO
APPARECCHIATURA INSTALLATA SUL SERRAMENTO

( (3) CENTRALE A SERVIZIO DEI SEGUENTI CORPI DI FABBRICA: EMICICLO SUD, POLO LOGISTICO, MORGUE, ALA NORD )

LEGENDA APPARECCHIATURE IMPIANTI DI SICUREZZA E DI
CONTROLLO COLLEGATE SU RETE ETHERNET TCP-IP

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)
CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

CENTRALE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

PC SERVER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMOMECCANICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
SPECIALI)

i

PC CLIENT SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI SPECIALI DI "SAFETY" (RIVELAZIONE INCENDI E RIVELAZIONE GAS) E "SECURITY"
(ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI)

SHFETISECRTY|| B

,ﬂ

PC CLIENT PER GESTIONE IMPIANTO TVCC DOTATO DI RELATIVO SOFTWARE, COMPLETO DI:

- N.1 TASTIERA E MOUSE

-N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA DELLE TELECAMERE

-N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONI DELLE IMMAGINI SINGOLE DELLE TELECAMERE

NOTE GENERALI

ZONE PER LE QUALI LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E' ESCLUSA DA PRESENTE
INTERVENTO (COMPRESA IN ALTRO APPALTO DI COSTRUZIONE)

NOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTE PROPOSTA

TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTI NELLA LEGENDA, E RIPORTATI IN GRIGIO NEL PRESENTE ELABORATO, SONO DA INTENDERSI ESCLUSI DALLA PRESENTE
PROPOSTA IN QUANTO COMPRESI NEL PROGETTO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLE OPERE DI PRIMA FASE COSTRUTTIVA

REGIONE DEL VENETO

Progetto di fattibilita tecnica ed economica del
Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera

Arzignano - Montecchio Maggiore
ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Igs. 18 Aprile 2016 n.50

Project manager e Resp. Integrazione delle Discipline:
Ing. Antonino Lauria

Progetto architettonico:

Ing. Antonino Lauria

Progetto funzionale: Ing. Antonino Lauria

Progetto sistemazioni esterne, parcheggi, viabilita ed
edifici accessori : Ing. Antonino Lauria

Progetto strutture: Ing. Antonino Lauria

Progetto impianti elettrici, meccanici e speciali:

Ing. Marco Tura

Progetto prevenzione incendi :

Ing. Marco Tura

Coordinatore per la sicurezza:

Ing. Ugo Di Camillo

Collaboratori

Ing. Jasmine Chiarelli
Ing. Veronica Bassi

Ing. Matteo Ferruzzi
Arch. Michael Gamberini
timbri e firme Progettisti Ing. Lara Guerra

Ing. Giovanni Tramontana
Ing. Valentina Turra

Ing. Emanuele Regni

Ing. Massimo Patti

Ing. Daniele Stizza

Progettisti
Highlevel Team () Engineering and MAnagement con a collaorazione specialistca
Via Melozzo da Forli 21 b'\ Via Del Porto 1
T.H.E.MA. 40133 Bologna ITALY l\ AIRIS 40122 Bologna ITALY
www.themage.it INGEGNERIA PER L'AMBIENTE www.airis. it

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA: mandanti:

® u -
N Siram C o
GELNMINI
by QD veoua IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Carlo Marx 101 Via Bisceglie 95 Via Fenil Novo 10 Via Rochdale 5
41012 Carpi (MO) ITALY 20152 Milano ITALY 37036 San Martino B. A. (VR) ITALY 42122 Reggio Emilia ITALY
www.cmbcearpi.it www.siram.it www.gelminiimpianti.it Wwww.coopservice.it

timbri e firme Imprese

disciplina Elaborati impianti elettrici e speciali - Progetto Corpi di Fabbrica di Completamento

nome documento  SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI revisione 00
codice documento PFELECFCSPLY145 data 06/07/2018
scala - motivo revisione -



AutoCAD SHX Text
Ala

AutoCAD SHX Text
nord

AutoCAD SHX Text
Ala

AutoCAD SHX Text
ovest


	Sheets and Views
	PF.ELE.CFC.SP.LY.145-PF.ELE.CFC.SP.LY.145


