
Q_TE02/PT/P/CAC
(*)

Q_TE01/P-1/P/AI
(*)

Q_TE02/P-1/P/CF
(*)

Q_TE01/PT/P/CVE
(*)

Q_GF1/P-1/P
(*)

Q_GF2/P-1/P
(*)

Q_GF3/P-1/P
(*)

Q_GF4/P-1/P
(*)

Q_RIFA/P
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_RIFH/P
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_RIFB/P
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_TE03/PT/P/CT
(*)

CAVEDIO
CV_IE/04

Q_PDC/P-1/P
(*)

Q_SOLL/PT/P
(**)

Q_PS/A/04-02
ARMADI RACK

Q_TI01/P5/A/04Q_SO01/P5/A/04

Q_TI01/P4/A/04

Q_STE/P3/A/04

n°2
....

Q_P5/A/04 Q_SIC/P5/A/04

n°3

ARMADI RACK

Q_ASC15/P5/A  (**) Q_ASC16/P5/A (**)

Q_P4/A/04-01 Q_SIC/P4/A/04-01

n°3

ARMADI RACK

Q_P3/A/04 Q_SIC/P3/A/04

n°3

ARMADI RACK

Q_GCAM/A

UPS BATTERIE

Q_P2/A/04 Q_SIC/P2/A/04

n°3

ARMADI RACK

Q_P1/A/04 Q_SIC/P1/A/04

n°3

ARMADI RACK

Q_PT/A/04 Q_SIC/PT/A/04

n°5

ARMADI RACK

Q_PS/A/04-01Q_SIC/PS/A/04-01

n°3

ARMADI RACK
Q_AR/PS/A/04

INTERRUTTORE
SBARRA A

INTERRUTTORE
SBARRA B

Q_SA/OSP Q_SA/OSP Q_IE/OSP

(1) (1) (1)(1)

(1)

(1)

Q_GE/PQ_GMT/RIC Q_SA/RIC, SOCC 110Vcc

CELLA 1 CELLA 2

Q_GSGE/P Q_SA/P Q_GSE/P

Q_RFF/A
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_RFF/H
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_RFF/B
Qn=520 kVAR

(A 400 V)

Q_GMT/P

CELLA 1 CELLA 2 CELLA 3 CELLA 4

Q_GBT/P

ITR1 ITR2 ITR3

INTERRUTTORE
SBARRA "A"

INTERRUTTORE
SBARRA "H"

INTERRUTTORE
SBARRA "B"

SALA PARTO

Q_GBT/OSP

INTERRUTTORE
IGA

INTERRUTTORE
IGB

POLO TECNOLOGICO

PIANO
INTERRATO

PIANO TERRA

LOCALE CABINA MT/BT

LOCALE RICEZIONE ENEL

LOCALE CENTRALE TERMICA

LOCALE CENTRALE
ANTINCEDIO

LOCALE CENTRALE
FRIGORIFERA

LOCALE CENTRALE DEL VUOTO
ENDOCAVITARIO, ARIA COMPRESSA

LOCALE GE1

PIANO
TERRA

PIANO
PRIMO

PIANO
SECONDO

PIANO
TERZO

PIANO
QUARTO

PIANO
QUINTO

PIANO
INTERRATO

SCHEMA TIPOLOGICO RIFERITO AL CAVEDIO CV_IE/04 - AMPLIAMENTO

LOCALE SOTTOCENTRALE ELETTRICA "OSPEDALE"

PIANO TERRA

LOCALE GESTIONE EMERGENZE

LOCALE MOTOPOMPA

LOCALE IMPIANTI ELETTRICILOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICILOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE IMPIANTI
ELETTRICI

LOCALE IMPIANTI ELETTRICI LOCALE
IMPIANTI

ELETTRICI

ARMADIO RACK
SISTEMA DI CONTROLLO

CENTRALIZZATO
IMPIANTI ELETTRICI

P.D.A.

MM

MM

MM

MM

I/O-D

I/O-A

MM

MM

I/O-D

I/O-A

MM

MM

I/O-D

I/O-A

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

I/O-D

I/O-A

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

I/O-D

I/O-A

PLC

LON

BACNET MM

MM

I/O-D

I/O-A

MM

I/O

PLC

BUS

BACNET I/O I/O I/O

MM

ROUTER

I/O I/O I/O
PLC

BUS

BACNET

ROUTER

I/O I/O I/OU.M. U.M. U.M. U.M. U.M. I/O

MM MM MM

P.D.A. P.D.A. P.D.A.

P.D.A.

MM

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

I/O-D

I/O-A

DDC IT

t° t°

t°

t°

t°

t°

t°

t°

ALL'EDIFICIO
ALA NORD

AL CAVEDIO
CV_IE/05

AGLI ALTRI
CAVEDI

LINEA BUS LIVELLO AUTOMAZIONE IN CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1.5mmq TIPO BELDEN O EQUIVALENTE (PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE:
BACNET SU LON)

LEGENDA SIMBOLI

LEGENDA APPARECCHIATURE IMPIANTI DI SICUREZZA E DI
CONTROLLO COLLEGATE SU RETE ETHERNET TCP-IP

FIRE-A

DS-A

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

CENTRALE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

AI-A CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE EDIFICAZIONI (AMPLIAMENTO, POLO TECNOLOGICO, ECC.)

PC CLIENT SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI SPECIALI DI "SAFETY" (RIVELAZIONE INCENDI E RIVELAZIONE GAS) E "SECURITY"
(ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI)

PC SERVER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMOMECCANICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
SPECIALI)

TVCC TVCC

PC CLIENT PER GESTIONE IMPIANTO TVCC  DOTATO DI RELATIVO SOFTWARE, COMPLETO DI:
- N.1 TASTIERA E MOUSE
- N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA DELLE TELECAMERE
- N.1 MONITOR LCD TFT DA 22" PER LA VISUALIZZAZIONI DELLE IMMAGINI SINGOLE DELLE TELECAMERE

UNITA' DI PROTEZIONE E DIALOGO A MICROPROCESSORE PER INTERRUTTORI DI BT DI TIPO APERTO (COMPRESA NELLA FORNITURA DEI QUADRI
ELETTRICI). PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: MODBUS RTU

UNITA' DI GESTIONE MULTIFUNZIONALE A MICROPROCESSORE PER CONTROLLO CELLE QUADRI DI MT (COMPRENSIVA DI ESPANSIONE CON MUDULI
DI INGRESSO DIGITALE; COMPRESA NELLA FORNITURA DEI QUADRI ELETTRICI). PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: MODBUS RTU

MULTIMETRI DOTATI DI INTERFACCIA MODBUS RTU (COMPRESI NELLA FORNITURA DEI QUADRI ELETTRICI)

ROUTER

P.D.A.

U.M.

MM

PLC

LON

BACNET

UNITA' DI CONTROLLO (PLC) DOTATA DI INTERFACCIA IN CAMPO LON ED INTERFACCIA LIVELLO AUTOMAZIONE CON PROTOCOLLO BACNET SU LON

UNITA' DI CONTROLLO (PLC) DOTATA DI UNITA' INGRESSO/USCITA (DIGITALI ED ANALOGICHE) REMOTIZZABILI E DI:
- INTERFACCIA IN CAMPO P-BUS
- INTERFACCIA LIVELLO AUTOMAZIONE CON PROTOCOLLO BACNET SU LINEA LON

UNITA' DI CONTROLLO (PLC) DISTRIBUITA DOTATA DI INTERFACCIA IN CAMPO MODBUS RTU ED INTERFACCIA LIVELLO AUTOMAZIONE CON
PROTOCOLLO BACNET SU LINEA LON

I/O-D

I/O-A

ROUTER DI INTERFACCIA TRA RETE BACNET SU LON E RETE BACNET SU TCP/IP

MODULO CON INGRESSI/USCITE DIGITALI ED ANALOGICHE DOTATO DI INTERFACCIA BUS TIPO LON

CONTATTI DI SCAMBIO ASSOCIATI ALLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO INSTALLATE PRESSO I VARI QUADRI ELETTRICI

t° SENSORE DI TEMPERATURA INTERNO AGLI ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO

LINEA BUS IN CAMPO (PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: MODBUS RTU)

LINEA BUS IN CAMPO IN CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x0.75mmq

CAVO SCHERMATO DI TIPO FG7OH2M1 0.6/1kV PER RIPORTO DI SEGNALI STATO/ALLARME (COLLEGAMENTI DIRETTI)

LINEE RETE TCP/IP ETHERNET DEDICATE AI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO CENTRALIZZATO REALIZZATE CON COLLEGAMENTI F/UTP
CAT.6a E IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE (PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: BACNET; LIVELLO: SUPERVISIONE)(2)

LINEA BUS IN CAMPO (PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: LONWORKS)

I/O

PLC

BUS

BACNET

UNITA' PERIFERICA SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI TERMOMECCANICI (COMPRESA NELLA RELATIVA SEZIONE DI PROGETTO)DDC IT

Emiciclo nord

Ponte
nord

Piastra centrale

Passerella di
collegamento 1

Emiciclo sud

Ponte
sud

Passerella di
collegamento 2

Avancorpo

Corpo di
collegamento

Morgue - Polo logistico

Centrale tecnologica

Ingresso utenti

keyplan

Per la redazione della Presente Proposta progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione
grafica e di testo del Progetto di Riferimento reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha
autorizzato l'uso. 
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